
 

 

 

Ogłoszenie nr 324245 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.  

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 322114 

Data: 12/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 

1581798500000, ul. ul. Grójecka  186, 02390   Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 572 62 54, 022 572 62 51, faks 022 572 63 05.  

Adres strony internetowej (url):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.nfz.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że: - wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na wykonaniu 

systemu sygnalizacji pożaru każda o wartości co najmniej 320.000,00 zł brutto : - 

dysponuje radiometrem wraz z sondą do wykonywania pomiarów radiometrycznych 

skażeń promieniotwórczych demontowanych czujek jonizacyjnych. Zamawiający 

 



wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: - dysponuje lub będzie 

dysponować minimum 11 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne 

do wykonywania zamówienia: a)jedna osoba: kierownik robót posiadający 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych bez ograniczeń wraz z 

wymaganym ubezpieczeniem OC i przynależnością do właściwej izby zawodowej. 

b)minimum trzy osoby: pracownicy-monterzy wykonujący roboty posiadający 

uprawnienia elektryczne –świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz uprawnienia do 

pracy na wysokości i inne niezbędne aktualne badania lekarskie odpowiednie do 

charakteru wykonywanej pracy. c)minimum dwie osoby: pracownicy-monterzy 

wykonujący roboty posiadający uprawnienia elektryczne –świadectwo 

kwalifikacyjne D do 1 kV oraz uprawnienia do pracy na wysokości i inne niezbędne 

aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy. 

d)minimum dwie osoby: projektanci posiadający certyfikat ukończenia 

specjalistycznego kursu zaawansowanego w zakresie systemów sygnalizacji 

pożarowej organizowany przez lub we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa. e)minimum trzy osoby: pracownicy posiadający ukończony 

kursu w zakresie instalowania, programowania i konserwacji zaproponowanego 

przez Wykonawcę systemu. Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie odpowiednio do 

realizacji przedmiotu zamówienia, jako spełniające przedmiotowy warunek. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane 



obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65.).  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - wykonał należycie w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającą 

na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru każda o wartości co najmniej 320.000,00 

zł brutto : - dysponuje radiometrem wraz z sondą do wykonywania pomiarów 

radiometrycznych skażeń promieniotwórczych demontowanych czujek 

jonizacyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje 

dodatkowe: - dysponuje lub będzie dysponować minimum 11 osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają następujące kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia: a)jedna osoba: 

kierownik robót posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

eletrycznych i elektroenergetycznych; z odpowiednimi uprawnieniami i 

przynależnością do izby zawodowej, posiadający świadectwo kwalifikacyjne D do 

1kV. b)minimum trzy osoby: pracownicy-monterzy wykonujący roboty posiadający 

uprawnienia elektryczne –świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz uprawnienia do 

pracy na wysokości i inne niezbędne aktualne badania lekarskie odpowiednie do 

charakteru wykonywanej pracy. c)minimum dwie osoby: pracownicy-monterzy 

wykonujący roboty posiadający uprawnienia elektryczne –świadectwo 

kwalifikacyjne D do 1 kV oraz uprawnienia do pracy na wysokości i inne niezbędne 

aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy. 

d)minimum dwie osoby: projektanci posiadający certyfikat ukończenia 

specjalistycznego kursu zaawansowanego w zakresie systemów sygnalizacji 



pożarowej organizowany przez lub we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa. e)minimum trzy osoby: pracownicy posiadający ukończony 

kursu w zakresie instalowania, programowania i konserwacji zaproponowanego 

przez Wykonawcę systemu. Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie odpowiednio do 

realizacji przedmiotu zamówienia, jako spełniające przedmiotowy warunek. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65.).  

 


